Dekl.id:245089

Husets energianvandning

Energideklaration fér Ryttaregatan 3a, Malmo.

Detta hus anvénder 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/mz.
Liknande hus 125-154 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?.
Radonmatning ar ej utférd. Ventilationskontrollen ar godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

#¥ Boverket




DekLid:245089

Husets energianvandning

Energideklaration for Ryttaregatan 3b, Malmo.

Detta hus anvénder 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m?2.
Liknande hus 125-154 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?.
Radonmatning &r ej utférd. Ventilationskontrollen ar godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadségaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

2 Boverket




Dekl.id:245089

Husets energianvandning

Energideklaration fér Ryttaregatan 3c, Malmé.

Detta hus anvénder 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m?2.
Liknande hus 125-154 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?2.
Radonmatning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkéand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

2 Boverket




Dekl.id:245113

Husets energianvandning

Energideklaration fér Ryttaregatan 5a, Malmé.

Detta hus anvander 167 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m2,
Liknande hus 125-154 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/mz.
Radonmaétning &r ej utford. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadségaren.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

# Boverket




Dekl.id:245113

Husets energianvandning

Energideklaration fér Ryttaregatan 5b, Malmé.

Detta hus anvénder 167 kWh/m2 och ar, varav el 4 kWh/m2
Liknande hus 125-154 kWh/m?2 och ar, nya hus 110 kWh/m?2.
Radonmaétning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkénd.
Detaljinformation finns hos byggnadséagaren.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

2 Boverket




Deklid:245113

Husets energianvandning

Energideklaration for Stubbamdllegatan 2a, Malmé.

Detta hus anvénder 167 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m2.
Liknande hus 125-154 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?2.
Radonmétning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkénd.
Detaljinformation finns hos byggnadsé&garen.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

A Boverket




Dekl.id:245113

Husets energianvandning

Energideklaration for Stubbaméllegatan 2b, Malmo.

Detta hus anvéander 167 kWh/m2 och ar, varav el 4 kWh/mz2.
Liknande hus 125-154 kWh/m?2 och ar, nya hus 110 kWh/m2.
Radonmatning &r ej utférd. Ventilationskontrollen ar godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsé&garen.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

# Boverket




Dekl,id:245126

Husets energianvandning

Energideklaration fér Stubbamdéllegatan 4a, Malmé.

Detta hus anvéander 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m?.
Liknande hus 124—-154 kWh/m? och ar, nya hus 109 kWh/m2.
Radonmatning &r ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadséagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

2 Boverket




Dekl.id:245126

Husets energianvandning

Energideklaration for Stubbaméllegatan 4b, Malmé.

Detta hus anvénder 168 kWh/m?2 och ar, varav el 4 kWh/m2.
Liknande hus 124—154 kWh/m? och ar, nya hus 109 kWh/m?2.
Radonmatning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkénd.
Detaljinformation finns hos byggnadsé&garen.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

2 Boverket




Deklid:245126

Husets energianvandning

Energideklaration f6r Vattenverksvagen 41a, Malmo.

Detta hus anvander 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/mZ.
Liknande hus 124-154 kWh/m? och ar, nya hus 109 kWh/m?,
Radonmaétning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

#¥ Boverket




Dekl.id:245126

Husets energianvandning

Energideklaration fér Vattenverksvéagen 41b, Malmé.

Detta hus anvénder 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m?2.
Liknande hus 124—154 kWh/m? och ar, nya hus 109 kWh/m?,
Radonmétning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

#¥ Boverket




Dekl.id:245126

Husets energianvandning

Energideklaration for Vattenverksvagen 41, Malmo.

Detta hus anvénder 168 kWh/m? och ar, varav el 4 kWh/m?2.
Liknande hus 124—154 kWh/m? och ar, nya hus 109 kWh/m>.
Radonmaétning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r godkénd.
Detaljinformation finns hos byggnadséagaren.

Se dven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2009-11-09 av:

Kjell Knutsson, AF-Infrastruktur AB

#¥ Boverket




