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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Ekonomiska föreningen S:t Anna
Mattias Lindgren

Tomtkontoret, Hamnvägen 2
615 73  GUSUM

Dricksvattenkontroll Råvatten för dricksvattenproduktion

Anläggning      :  Ek.För. S:t Anna Skärgård
Provplats       :  Ramsdal Råvatten
Analysomfattning :  Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2020-02-28
Provtagningstidpunkt :  1240
Temperatur vid provtagning :  4 °C
Provets märkning :  Råvatten
Provtagare :  Mattias Lindgren

Ankomstdatum :  2020-02-28
Ankomsttidpunkt :  1800
Temperatur vid ankomst :  3 °C
Ansättningsdatum :  2020-02-28

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 60 cfu/ml
SS028167-2 MF E.coli <1 cfu/100ml
SS028167-2 MF Koliforma bakterier 35°C <1 cfu/100ml
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