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743 82 BÄLINGE

Provuppgifter
Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
PTovaTt: DRICKSVATTEN
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK
Provmärkning: H 10

Provettaget: 17-05-29 09:45
Provtagare: ANDERS BOULOGNER
Provet inkom: 17-05-29 1l:25

ANALYSRESULTAT

Parametrar
ANSÄT'i-NINGSDAG

TEMP VID PROWAGNING

TEMP VID ANKO{ST

ODLINGSBARA MII(ROORGANISIiIER VID 22'

L\NG§qTÅ/ÄXA}IDE BAKTERIER

COLIFORMA BAKTERIER VID 35"C

ESCHERICHIA COLI

SPOLTID

Metod

SSN ISO 6222 utg l'z

S$EN ISO 5222 utg 1r
SS 028167 dg Z
ss 028167-2j

Resultat
201745-29
8'C
tl "c
4 ciulml
170 cfu/ml
Ej påvisad cfrl100 ml
Ej påvisad cful100 ml
5 min

-=modifierad metod '=ackrediterad metod <=mindre än >=större än cfu=colony forming unit

Lltlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Vattnet var vid analystillfället TJÄNLIGT ur mikrobiologisk synpunkt.
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Jenny Larsson Viljanen J

Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn
Kopiemottagare NORRTÄTJEKOMMLTN

VATTENLABORATORIET

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om ine utQirdande laboratorium i f(iNäg skrmligen godkaint mat.

vilket ger en konfidensnivå på ungetir 957o. Mätosäkerhet lor mikrobiologiska analyser kan äs på begäran.


