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Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenlaboratoriet
Box 1444

75144 Uppsala
Tel:018-7279450
Adr: Stallängsgatan 3

Provuppgifter

Undersökningstyp:

Provart:

Provtagningsplats:

Provmärkning:

Provet taget:

Provtagare:

Provet inkom:

ANALYSRESULTAT

Parametrar
RADON

,.*:;I ANALYSRAPPORT
%;§ Rf,PORT issued bv an Accredited Laboratory

1995 Utf?irdad av ackrediterat lahoratorium

ISOiIEC 17025

Datum Kundnr
l7-06-01 1000

Provnummer
17 -2060 -3

Uppdragsgivare

NORRA RöRVIKS SAMFÄLLIGMTSFÖRENING
C/O ANDERS BOULOGNER
NYODLARVÄCSN S+

743 82 BÄLINGE

EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
DRICKSVATTEN
NORRA RÖRVIK
H10
17-05-29 09:45

ANDERS BOTILOGNER
17-05-29 1l:25

Metod
Rn i våtten - Metod SSM 2013

Resultat
44O t 52 Bqll

-=modifierad metod aackrediterad rnetod <=mindre än >=stöne än cfu=colony forming unit

Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Med avseende på radonhalten var vattnet vid analystillfället TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING.
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Ansvarig vattenundersökare bakt+Rn
Kopiemottagare NORRTÄLJEKoMMUN

VATTENLABORATORIET

Dema rapport år endast återges i sin helhet, om inte utllirdande laboratorium i loruäg skriftligen godkänt amat.
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