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NORRA RÖRVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
C/O ANDERS BOULOGNER
NYODLARVÄCBN S+

743 82 BÄLINGE

Provuppgifter
Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
PTovaTt: DRICKSVATTEN
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK
Provmärkning: H 10

Provet taget: 17-08-21 08:45
Provtagare: ANDERS BOULOGNER
Provet inkom: 17-08-21 10:00

ANALYSRESULTAT

Parametrar
ANSÄTTNINGSDAG

TEMP VID PROWAGNING

TEMP VID ANKOMST

ODLINGSBARA MIKROORGANI§MER VID 22'

LÅNGSAMVAXANDE BAKTERIER

COLIFORMA BAKTERIER VID 35'C

ESCHERICHIA COLI

SPOLTID

Metod

SS-EN ISO 6^^a dq 1':

SS-EN ISO 6222 utg 1;
SS 028167 

'ng 
2':

ss 028167-2r

Resultat
201748-21
13 "C
12 "c
ll0 ctu/ml
620 cfu/ml
Ei pavtlad ctu/100 ml
Ej pavised c{u/100 ml
5 min

-=modifierad metod '=ackrediterad metod <=mindre än >=större än cfu=colony forming unit

Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Vattnet var vid analystillfället TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING ur mikrobiologisk synpunkt.
- Anmärkning på grund av antalet odlingsbara mikroorganismer.
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Jenny Larsson Viljanen
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare NORRTÄLJEKOMMTJN

VATTENLABORATORIET

Dema rappo.t ffu endast återges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i Iirwäg skriftligen godkent annat.

vilket ger en konfidensnivå på ungef?lr 95%. Mätosäkerhet ö. mikrobiologiska analyser kan fås på begäran


