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C/O ANDERS BOULOGNER

NYODLARVÄCEN S+

743 82 BÄLTNGE

Provuppgifter
Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
PTOvATt: DRICKSVATTEN
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK A:10
PTovmäTkning: TAPPKRAN I FASTIGHET
Provettaget: l8-07-09 06:00
Provtagare: CLAES-GöRAN ERK
Provet inkom: 18-07-09 08:00

ANALYSRESULTAT

Parametrar Metod Resultat
TEMP VrD PROWAGNTNG 7 "C
RADON Rn i vatten - Metod SSM 2013 110 * 22 Bqll
SPoLrlD 5 min

-=modifierad metod '=ackrediterad metod <=mindre ån >=större än cfu=colony forming unit MPN=Most probable number

Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Med avseende på radonhalten var vattnet vid analystillfället TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING.

Å*'ilfr''rt*f-
Ann-Christin Gran
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare MILJÖKoNToRET
VATTENLABORATORIET

Denna rapport fär endast återges i sin helhet, om inte utfiirdande laboratorium i ftiryäg skriftligen godkänt annat.

vilka ger en konfidensnivå på ungelar 95%. Mätosäkerhet lor mikobiologiska analyser kan fås på begäran


