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Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve 

DIREKTE UNDERSØGELSE
   Temperatur     12,1   °C
   Lugt* Ingen lugt
   Smag* Normal
   Farve* Ingen
   Udseende* Klar

Prøvested: Afgang, værk
Vandværksvej 18

Prøvedato: 2022-09-19 Kl. 11:10

Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr

   Kimtal v. 22°C pr.ml     13           200 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
   Kimtal v. 37°C pr.ml      3           DS/EN6222:2000, MM005 0,15
   Coliforme bakterier pr.100ml    < 1           i.m. Colilert18, MM001 0,06
   E. coli pr.100ml    < 1           i.m. Colilert18, MM001 0,06
   BactiQuant (Kimtal, total) RFU    112           BactiQuant*
UNDERLEVERANDØR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel
AROMATER Ikke påvist
   Ethylbenzen µg/l    < 0,02        GC/MS 20%
   Benzen µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   Toluen µg/l    < 0,02        GC/MS 20%
   Naphthalen µg/l    < 0,02        GC/MS 20%
   M+P-xylen µg/l    < 0,02        GC/MS 20 %
   O-xylen µg/l    < 0,02        GC/MS 20 %

    
    
    
    
    
    
    
    
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.                    Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 455535, kopi kan rekvireres.
Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant
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UNDERLEVERANDØR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel
KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Ikke påvist
   Trichlormethan (Chloroform) µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   1,1,1-Trichlorethan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   1,2-dichlorethan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   Vinylchlorid µg/l    < 0,02        0,3 GC/MS 20%
   1,1-dichlorethylen µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   trans-1,2-dichlorethylen µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   cis-1,2-dichlorethylen µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   Dichlormetan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   1,1,2-Trichlorethan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   1,1,1,2-Tetrachlorethan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
   1,1,2,2-Tetrachlorethan µg/l    < 0,02        1 GC/MS 20%
TRIHALOMETHANER Ikke påvist
   Trihalomethan µg/l    < 0,02        25 GC/MS, P&T 20 %

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.                    Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 455535, kopi kan rekvireres.
Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant


