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Vurdering af tekniske installationer for ventilation og kgl

| det fglgende er beskrevet og dokumenteret forhold vedrgrende installationer for ventilation i laboratorier.
Rapporten indeholder fglgende:

Konklusion.

Beskrivelse af forhold.

Billedbilag.

Konklusion

Generelt set er installationer i kritisk darlig forfatning.

Luftteknisk og maskinteknisk er vedligehold ikke foretaget i arevis.

Der blaeses enten ufiltreret luft direkte ind i de forskellige laboratorier, eller ogsa blases der meget beskidt luft
ind gennem overfyldte filtre (kan vaere flydt med allergener og svampesporer (f.eks. skimmel).

Filtrene ikke skiftet i mange ar, samme geelder vedr. renggring af anlaeg.

| indtag pa det store anlaeg i keelder er filtervaeggen totalt radnet vaek (se billede).

Kun 1 kegleanlaeg (se billede) er kontrolleret og her er niveauet af vedligehold det samme.

Defekte anlaeg, gdelagte lejer, defekt styring af laboratorieanlzeg, listen er lang.

Opsummering

Notat fra:

Morten W. Bach Poulsen
Kemiker, cand. scient. (MSc.)
Laboratorieleder

Ventilationsanlaeg findes flg. steder:

A)

Bygning 327 — kontorafdelingen, findes pa loftet i kontorbygningen (dette anlag har vi ikke set pa
gennemgangen)

B)

Bygning 327 — laboratoriet, mindre anlaeg med varmegenindvinding, der ventilerer lokale 108/110 og lokale
122/124 (her sa vi edderkopper, fluer og andet skidt i indblaesningen)

Q)

Bygning 327 — laboratoriet, st@grre anleeg uden varmegenindvinding, der ventilerer resten af lokalerne i
laboratoriet i bygning 327 (her sa vi afrevne filterposer i indblasningen!)

D)

Bygning 329 — klimarum (lokale 113 mfl.). Anlaeg, der star pa loftet og er indrettet med
befugter/fordampningsaggregat til styring af bl.a. temperatur og fugtighed i lokale 113. Der er kun lejlighedsvis
teendt for befugtningsanlaegget, da behovet ikke er stort for styring af fugtigheden herinde. Indblasningen er
taendt konstant. Her var der tegn pa at kanalerne ogsa behgver rensning. Kunne ses bl.a. pa beskidt udblaesning i
printerrummet/omklaedning.
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E)

Magasin 164 A (bunkeren i skoven). Her findes 2 udsugningsanlaeg. 1) Punktsug med tilkoblet cyklon og 2)
Sugeboks med motor pa taget af magasinet.

Disse 2 anlaeg, har sa vidt vides, ikke veeret underkastet service siden installationen i 2006.

Vi omtalte ogsa problemet med luftskiftet i lokale 108/110 og lokale 122/124 (punkt B ovenfor), hvor der isaer
om sommeren opleves stor forskel pa temperaturen i de 2 rum. Der var endvidere et stgrre overtryk i lokale
108/110, som vi oplevede ved selvsyn.

| forhold til varmepumper og klimaanlzeg fandt vi et lille airconditionanlaeg i kontorbygningen, 327, lokale 136,
hvor der er tvivl om, der har veeret udfgrt service pa laenge.

F)

Endelig kom vi ogsa ind pa laboratoriets magasin B 56 pa Aflandshage (krudtprgvemagasin), hvilket
undertegnede adskillige gange har henvendt sig til FES for at fa udfgrt service pa varmepumper,
befugtningsanlaeg, affugtningsanlaeg. Disse anlaeg har ikke vaeret tilset siden 2013, hvor magasinet er indrettet.
Befugteren er muligvis ude af drift.

Sidstnaevnte skal drgftes med FES.

Med venlig-hilsen
Jor enlangkjaer
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Ingenigrfirmaet
Dansk HVAC Engineering A/S

BILAG:
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Danvent DVE-25-BK 535951
Plant no.-=8.200 m3th Supply.
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Koleanleg
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