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15. august 2026 

 

Til Forsyningstilsynet 

      post@forsyningstilsynet.dk 

      att. Johannes Holger Thomsen 

Høringssvar fra Energifællesskaber Danmark, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og 

Termonet Danmark til Forsyningstilsynets høring af Green Power Denmarks anmeldelse af nye 

tekniske krav for nettilslutning af produktionsanlæg og forbrugsanlæg/installationer efter 

elforsyningsloven - J.nr. 26/02400 

Vi har som organisationer valgt at afgive et fælles høringssvar til de fremsatte nye tekniske krav til 

nettilslutninger i distributionsnettet, som de godkendte netselskaber kommer til at arbejde ud fra i 

de kommende år. 

Vores medlemmer kommer i de kommende år til at anmelde et betydeligt antal nye 

produktionsanlæg omfattende både nye og renoverede, ældre vindmøller, solcelleanlæg samt 

batterianlæg, enten i sammenhængende anlæg eller som enkeltstående anlæg. Vores medlemmer 

kommer også til at bidrage til elektrificeringen gennem etablering af både centrale og 

distribuerede systemer af varmepumper og af ladeanlæg til elbiler, som i et hurtigt øgende omfang 

også vil indebære anlæg med V2G udnyttelse af den store kapacitet som bilbatterier vil få. 

En meget betydelig del af disse anlæg vil bidrage til en mere energieffektiv udnyttelse af elnettet, 

idet det er helt centralt for energifællesskaber og andre sammenslutninger af netbrugere, at søge 

en så stor udnyttelse af den fleksibilitet, som koblingen mellem forbrugsanlæg og lagerløsninger 

kan bidrage med, og dermed reducere spidsbelastninger og tilstræbe en høj udnyttelse af den - 

som oftest lokale - VE-baserede elproduktion fra primært vindmøller og solceller, som disse 

samlede og styrede anlæg tilbyder. 

I en tid med store udfordringer med udbygningen af elnettet for at kunne gennemføre den 

nødvendige elektrificering, er energifællesskaber og andre sammenslutninger af netbrugere et 

væsentligt bidrag til at opnå en langt mere effektiv udnyttelse af det eksisterende elnet og desuden 

et bidrag til at gøre udnyttelsen af den kommende udbygning mere effektiv. 

Den udsendte høring har et meget klart fokus på en godkendelse af de detaljerede tekniske krav jf. 

det anmeldte bilag 1 vedr. forbrugsanlæg, bilag 2 vedr. produktionsanlæg og bilag 3 vedr. krav md 

basis i EU's forordning om produktionsanlæg. Men disse krav er meget sammensatte og fremstår 

ikke som en helhed, men snarere en række detaljerede og uprioriterede krav, hvor det bl.a. ikke er 

tydeligt om kravene kan gøres gældende for alle typer af anlæg uanset størrelse og uanset om de 

er sammensatte af flere teknologier eller fremstår som enkeltstående anlæg. 
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Vi har ikke fra vores forenings side ikke resurser til at vurdere de tekniske krav hver for sig, men kan 

konstatere, at der i den danske kontekst er tale om en overimplementering. Det vil vi som 

udgangspunkt i denne forbindelse fraråde. Som minimum skal de bagvedliggende målerdata 

offentliggøres, og der skal redegøres for afvigelsen. For en grundigere redegørelse herfor henvises 

til andre aktørers høringssvar. 

Disse forhold i den samlede mængde af tekniske krav, der kan gøres gældende indebærer, at det i 

praksis er overladt til det enkelte netselskab at foretage en vurdering og evt. vægtning af kravene. 

Det kan både indebære en meget forskellig praksis mellem de enkelt netselskaber og det 

indebærer mulighed for at anlæg af forskellig størrelse ikke mødes af krav, der er transparente og 

tilpassede den belastning af elnettet, som disse i praksis kan betyde. 

Da erfaringerne med behandlingstider for ansøgninger om godkendelse af nye tilslutninger eller 

justering af eksisterende tilslutninger i mange tilfælde tager lang tid, og som oftest ikke kan 

forudses på ansøgningstidspunktet, ligesom de kan resultere i krav, der ikke er ens på tværs af 

netselskaberne står netselskabernes kunder med en stor og ganske uforudsigelig omkostning 

omkring nettilslutning. Det vil få ødelæggende effekt på de samlede business cases. 

Det er derfor meget tydeligt, at den foreliggende forslag, der er i høring, mangler at give 

kvalificerede bud på, hvorledes processen omkring ansøgninger om nettilslutninger kan gøre 

transparente og ensartede. Det er også uklart, hvorledes brugen af positivlister og 

typegodkendelse med reference til anlægsstørrelser og klassifikation som A, B eller C anlæg vil 

blive håndteret. På det område synes den danske organisering af elområdet, at være væsentligt 

mere restriktiv i sin tilgang end de lande, som vi bør sammenlignes med. 

Vi ser desuden risiko for, at der ved ansøgninger fra energifællesskaber og andre 

sammenslutninger af netbrugere ikke tages hensyn til systemintegrerede løsninger. 

Energifællesskaber tilslutter som oftest i en kombination af produktionsanlæg, lagring og styrede 

forbrugsanlæg. Dette med henblik på at opnå en mere effektiv netudnyttelse. 

Vi betvivler ikke, at de opstillede tekniske krav hver for sig og i forskellige kombinationer kan være 

relevante for vurderingen af forskellige typer af både produktions- og forbrugsanlæg og dermed 

være relevante som grundlag for at stille krav. Vi savner og efterspørger væsentligt klarere 

retningslinjer for den proces, som netselskaberne får ansvaret for og finder det centralt, at der 

skabes gennemsigtighed og ensartethed på tværs af netselskaber landet over ift. de krav der måtte 

stilles. 

Gøres processen og kravene ikke ensartede eller gennemskuelige risikerer man: 

1. både at sænke hastigheden af den grønne omstilling, da business casene for de enkelte 

anlæg vil gøres usikre og usammenlignelige på tværs af landet 
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2. og modarbejde en optimeret udnyttelse af elnettet. 

Forslagets formål modarbejdes simpelthen, hvis disse hensyn ikke tages højde for. 

Vi anbefaler derfor, at 

• GPD stiller krav om, at de tekniske krav suppleres med anvisninger, der sikrer en betydelig 

større transparens og forudsigelighed for elkunder og deres rådgivere, når de skal anmelde 

forbrugs- og produktionsanlæg med forskellig samlet kapacitet og sammensætning. 

• At GPD som udgangspunkt lægger sig op ad de eksisterende internationale og europæiske 

planlægningsgrænser, herunder D-A-CH-CZ's egne anbefalinger. Hvis der fastsættes 

strengere danske grænseværdier, bør GPD som minimum offentliggøre de bagvedliggende 

danske eller nordiske måledata og den faglige begrundelse, der dokumenterer behovet for 

afvigelsen. Vi henviser i øvrigt til andre aktørers høringssvar i denne forbindelse, da denne 

kreds af aktører ikke har resurser til at vurdere kravene hver for sig 

I tillæg til ovenstående høringssvar tilslutter Energifællesskaber Danmark sig yderligere de af Dansk 

Solcelleforening og Dansk Industri indsendte svar på denne høring. 

 

Med venlig hilsen 

Energifælleskaber Danmark       Miljøorganisationen VedvarendeEnergi       Termonet Danmark 

Morten Westergård                     Gunnar Bøje Olesen                                         Søren Skjold Andersen 

 

Vi uddyber gerne høringssvaret, kontakt enten Stephan C. Krabsen, Energifællesskaber Danmark, 

mob. 23486505, sck@ebo.dk, eller Gunnar Bøje Olesen, VE, mob. 24269933, email gbo@ve.dk 
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