INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utférts i denna byggnad

Fastighetsbet: HANAHOLM I,

Adress: Kilian Zollsg 21 A-B/Sergels v 5 A-C/Tessins v.12,
Byggnad: Brf HANAHOLM 1
Néasta
Systemnr Betjanar *Resultat Besiktning besiktning
FF 1 31 1gh, dvr.utrymmen G 2019-10-24  2025-10-24
(Tessins viig 12))
FF 1-12 51 Igh, dvr.utrymmen G 2019-11-01 2025-11-01
(Sergels viig % A-C)
FF1-8 36 Igh, Gvr.utrymmen G 2019-10-16 2025-10-16

(Kilian Zollsg. 21 A-B)

Kontrollant: Anders Elg

Behdrighet: Riks K, 2324, Swedeert AB
Foretag: Trelleborgs Luftteknik AB
Adress: Attchigsviigen 45

Ort: 231 92 TRELLEBORG

Protokoll finns hos byggnadségare och byggnadsnamnd
*Resultat: EG = Ej Godkant, G =:Godként

Trelleborg Luftieknily "
Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens dgare ansla intyget pa

val synlig plats i byggnaden.




