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H-Line 

Monteringsanvisning 

Inkoppling 
1. Lossa de två stjärnskruvarna som sitter på respektive sida av H-Line’s silvriga kåpa. 

Plocka av kåpan och ta fram tryckgivaren från sitt transportläge bakom pumpen. 

Montera sedan givaren i anslutningen på kärlet märkt med ”NIVÅGIVARE”. Anslut 

sedan givarkontakten som kommer ut ur H-Line på givaren och skruva fast. 

 

2. Anslut H-Line och kärlet med de medföljande slangarna. Följ märkningarna på H-Line 

och kärl för korrekt montage. 

 

3. Anslut H-Line’s tryckledning anslutning 22CU märkt med ”Mot system trycksida” till 

systemets returledning på huvudpumpens sugsida. 

 

4. Anslut H-Line’s stickkontakt till 1-fas 230 V. (möjligt att göra fast installation) 

För igångkörningsinstruktioner se sid. 13 i bruksanvisningen som medföljer.  


