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Afløb. 

 

Køkken. 

 

Under køkkenvasken findes en vandlås, som skal rensens 1 gang om året. 

 

Badeværelser. 

 

I brusenichen er et gulvafløb (Unidrain), som skal rense 4. gange om året. 

 

Vandinstallation. 

 

 

 

På vandhaner i køkken og håndvaske er der et filter (luftblander) som skal rensers efter behov. 

 

Blandingsbatterier er i krom og kan aftørres med en klud hårdt opvredet i sæbevand. Krom 

overflader kan rengøres med denatureret sprit. 

 

Køkkenarmaturet er Hans Grohe Focus E. Vare nr 705852104.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Håndvaskarmaturet er Hans Grohe Focus 70. Varenr.  701570304. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brusearmaturet Hans Grohe 1001CL Termostatbatteri. Varenr. 722383104. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Bruseren er Hans Grohe Cromatta. Varenr. 737719740.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Wc`er er hængetoiletter med skjult cisterne.  

 

Wc-skålen er V&B O. Novo vægskål kompakt kort model 360 x 490 mm varenr. 613094200. 

Sæde er med dæmpet lukning. 

 

 

 

 

 

Indbygningscisterner.  

Cisternerne er fra Grohe. 

Varenr 608183100. 

 

Gård posthane. 

Hanen er frostfri. 

Model Mora varenr 743453544. 

 

 

Husk at afmontere slange + overgang om vinteren, ellers er den ikke frostfri. 



 

Varmeanlæg. 

 

Varmeanlægget er opvarmet med en varmepumpe. 

 

Type Aerotop Mone Fs10-R2 med 180 ltr. Vvb. 

 

Vare nr. 138832-138599. 

 

Vedr service ring Gastech 70101550. 

 

 

 

 

 

Der er gulvvarme i hele huset.  

 

 

Gulvvarme. 

 

Gulvvarmeinstallationen er udført i Altech. 

 

Trådløst styresystem. 

 

 
 

 

 

Vare nr. 04 6125.227-04 6125.231 



 

Kvikguide. 

 

 

 

 

Rumføler.  

 

Der er monteret en trådløs rumføler i alle rum med gulvvarme. 

 

Rumføleren viser den aktuelle temperatur, ved et tryk på flueben kan man se den ønskede 

temperatur.  

 

Man skruer op og ned for varme ved at på knappen og godkender ved en tryk.  

 

 

 
 



 

Rumføler vare nr 04 6125.051 

 

 

Telestat. 

 

 
 

Telestat vare nr. 04 6125.121 

 

 

 

 

 

 

 



Ventilation. 

 

Der er monteret et Nilan anlæg i teknikskab med aftræks- og indblæsningsrør på loft. 

 

Der er et filter, som skal udskiftes, når der er en alarm i tastaturet. 

 

Nilan Comfort 350 Top. 

Vare nr. 35 8944.380-381. 

 

  

 

 
 

Brugsvejledning. 

 

 

 

 


