
CAN /RJ45 data kabel. Indsættes I 
”CAN” indgang på inverter og 
”PCS” på batteri

Under MODE CHANGE, vælges meter 
samt litium batteri

Husk på 6532 batteriet, skal monteres 
”plugs” i link in og link out

RS485 / RJ45 data kabel indsættes i ”METER” indgang på inverter

Smart meter 
installeres  
direkte før  
første  
forbrugssted

Tilslut inverter til L1, L2 eller L3 
før eksisterende HPFI

HPFI

Elmåler

RCD AC GRID

Eksisterende afbryder 
i eltavle


