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10.3.1. Zoneringplan  Lasafdeling – Lokaal A 007
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	Zone type
	Soort toestel
	ATEX
	Minimale beschermingswijze
	Minimale beschermingsgraad

	        
         Zone 0

	
Alle toestellen
	
II 1G
	
EExd IIC T2
	
IP 20

	
        Zone 1
	
Motoren
Verlichtingstoestellen
Aftak- en contactdozen
Schakelende toestellen
Stopcontacten
	
II 2G
II 2G
II 2G
II 2G
II 2G
	
EExe IIC T2
EExe IIC T2
EExe IIC T2
EExd IIC T2
EExd IIC T2
	
IP 44
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54

	
        Zone 2
	
Motoren
Verlichtingstoestellen
Aftak- en contactdozen
Schakelende toestellen
Niet schakelende toest
Stopcontacten
	
II 3G
II 3G
II 3G
II 3G
II 3G
II 3G
	
EExe IIC T2
EExe IIC T2
EExe IIC T2
EExe IIC T2
EExd IIC T2
EExd IIC T2

	
IP 44
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
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